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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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社会单位消防物联网系统建设及运营技术规程
[bookmark: _Toc79670387][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc102122983][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc78985782][bookmark: _Toc78879294][bookmark: _Toc15058][bookmark: _Toc102135276][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc102134886]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: OLE_LINK2]本文件规定了社会单位消防物联网系统（以下简称“系统”）的总体要求、体系架构、平台层功能要求、应用层功能要求、安全、运营和维护要求，以及系统 工程的施工和验收要求。
本文件适用于社会单位消防物联网系统的新建、改建和扩建工程。
[bookmark: _Toc78985783][bookmark: _Toc78879295][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc750][bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc79670388][bookmark: _Toc102135277][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc102122984][bookmark: _Toc102134887]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7027  信息分类和编码的基本原则与方法
GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
GB/T 26231  信息技术 开放系统互连对象 标识符(OID)的国家编号体系和操作规程
GB/T 26875（所有部分） 城市消防远程监控系统
GB/T 28181 公共安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB 28184  消防设备电源监控系统
GB/T 28827.1  信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求
GB/T 28827.2  信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范
GB/T 28827.3  信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范
GB/T 30269.701  信息技术传感器网络 第701部分：传感器接口：信号接口
GB 35114  公共安全视频监控联网信息安全技术要求
GB/T 36478.3  物联网　信息交换和共享 第3部分：元数据
GB/T 37722  信息技术 大数据存储与处理系统功能要求
GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50311  综合布线系统工程设计规范
GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范
GB 50440  城市消防远程监控系统技术规范 
GM/T 0054  信息系统密码应用基本要求
XF/T 3014.1  消防数据元第1部分：基础业务信息
XF/T 3015.1  消防数据元限定词第1部分：基础业务信息
XF/T 3016.1  消防信息代码第1部分：基础业务信息
XF/T 3017.5  消防业务信息数据项第5部分：消防安全重点单位与建筑物基本信息
XF/T 3018  消防业务信息系统运行维护规范
YD/T 2399  M2M应用通信协议技术要求
[bookmark: _Toc102122985][bookmark: _Toc78879296][bookmark: _Toc79670389][bookmark: _Toc78985784][bookmark: _Toc9831][bookmark: _Toc102135278][bookmark: _Toc102134888][bookmark: _Toc25909]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
消防物联网系统  fire IoT system
包括感知设备和移动终端，能够收集连接消防设备、设施、系统、人等数据信息，实现物理实体和管理信息的信息交互的系统。


消防物联网网关 gateway of IoT information
设置在联网用户端，通过传输网络与应用系统 进行信息传输的装置。 包括用户信息传输装置（有线或无线）、消防控制室图形显示装置、物联网通信传输模块（有线或无线）。 
数据采集设备 data acquisition equipment
用于信息采集的感知设备总称，通常由敏感元件和转换元件构成，集成传感、通信、信息处理等功能为一体或分体式的装置。 包括压力传感器、流量传感器、液位传感器、温湿度传感器、视频传感器、气体传感器、电磁传感器、声光传感器射频识别、压差传感器、风压传感器、风速传感器等。
[bookmark: _Toc79670390][bookmark: _Toc102135279][bookmark: _Toc102134889][bookmark: _Toc18170][bookmark: _Toc102122986][bookmark: _Toc9952]缩略语
下列缩略语适用于本文件。
HTTP：超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol）
TCP：传输控制协议（Transmission Control Protocol）
UDP：用户数据报协议（User Datagram Protocol）
Modbus：通讯协议（Modbus protocol）
MQTT: 消息对列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）
CoAP：计算机协议（The Constrained Application Protocol）
LoRa: 远距离无线电（Long Range Radio）
ZigBee：低速短距离传输的无线网上协议
NB-IoT：窄带蜂窝物联网（Narrow Band-Internet of Things）
Wi-Fi：无线网络通信技术（Wireless Fidelity）
eLTE：以LTE技术为基础，针对企业、园区及行业用户专门定制的无线通信解决方案组合（enterprise LTE）
[bookmark: _Toc2535][bookmark: _Toc79670391][bookmark: _Toc102122987][bookmark: _Toc78985785][bookmark: _Toc78879297][bookmark: _Toc102134890][bookmark: _Toc11218][bookmark: _Toc102135280]总体要求
系统设计应统筹规划，充分考虑与各类数据资源的共享和互联互通。
宜用模块化设计，便于扩展升级产品种类及相关管理功能。
应保证接入系统的设备、系统和用户的安全性，以及数据传输过程的安全性。
提供清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作宜易学易用。
满足开放性要求，提供整个系统内部各应用、各业务模块间的信息交换和共享服务，并预留各类对外数据接口。
建立完善的系统运营和维护保障机制，设立常态化运营和维护队伍，提供系统7*24小时运营和维护服务。
建立系统工程施工和验收的管理制度，应按照系统设计要求进行施工，验收合格方可投入使用。
系统的设计、施工、调试、验收及运行维护，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
[bookmark: _Toc78879298][bookmark: _Toc26282][bookmark: _Toc78985786][bookmark: _Toc102135281][bookmark: _Toc102122988][bookmark: _Toc102134891][bookmark: _Toc13059][bookmark: _Toc79670392]体系架构
[bookmark: _Toc79670393][bookmark: _Toc102134892]系统架构
社会单位消防物联网系统采用层次化、模块化设计，由感知层、传输层、平台层和应用层组成。社会单位消防物联网系统提供物联网终端、物联网网关、网络及业务的能力和资源，可根据物联网应用特点选择不同的信息传送通路，提供对物联网信息的统一采集、处理、存储等能力，并应支持对大信息量的存储和处理，以及业务数据流和管理控制流的路由功能。系统架构见图1。
[image: ]
系统架构示意图
[bookmark: _Toc102134893][bookmark: _Toc79670394]层级要求
感知层
利用数据采集设备应实现对消防设施的实时感知和动态监测，实时采集消防设施的状态、故障、预警、报警信息。
[bookmark: _Toc79670395]传输层
应采用安全、可靠、先进的传输网络和通信协议。传输网络包括有线通信和无线通信，优先采用信号稳定网络通畅的传输网络。
平台层
应提供数据服务和安全服务。数据服务应实现消防物联网相关设备设施的数据收集、数据处理、数据存储和数据分发等功能。安全服务应实现消防物联网相关设备设施资产发现、安全准入认证、网络协议控制、流量安全检测等功能。
[bookmark: _Toc79670396]应用层
基于平台层提供对各项数据资源的具体应用，应包括但不限于实时监测、视频监控、巡查管理、培训演练、消控值班、隐患处理、维保管理、历史数据、分析研判、基础配置等业务功能。
[bookmark: _Toc79670398]对外接口层
通过接口给经过授权的第三方系统共享数据。第三方系统宜包括监管部门的系统、其他业务系统以及数据展示系统等，系统接口可包括消防物联网设备接入接口、城市联网接口、消防物联网应用接口、核心网络接口、管理支撑接口、业务能力等接口。
[bookmark: _Toc102134894]感知层要求
火灾自动报警系统、防排烟系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、消防给水系统、应急照明和疏散指示、防火门和防火卷帘、电气火灾监测系统、充电桩等应使用消防物联网网关装置、数据采集设备通过有线/无线网络将消防设施信息传输到系统，视频监控系统应通过有线网络将视频和图像信息传输到系统，独立式探测报警系统应通过无线网络将感知信息传输到系统。各个消防系统通过数据采集设备采集的信息应包括：设备的状态信息、故障信息、预警信息、报警信息四类信息，所采集信息应符合GB 50440和系统设计中信息采集设计要求。
数据采集设备的选型应符合以下要求： 
1. 符合消防设施联网监测位置、环境、压力、流量、液位、温度、湿度、状态、视频图像等系统设计的感知信息要求，并符合国家相关产品质量标准； 
1. 根据感知对象类型设置数据采集设备的采样频率，且不应小于1次/每分钟，外部供电设施信息上传频率不应小于1次/每小时，内置电池供电设施信息上传频率不应小于1次/每天，数据采集设备感知到的故障、预警、报警信息应实时上传； 
1. 具备自身状态或故障信息实时上传功能； 
1. 宜支持远程参数配置。 
消防设施设备宜设置电子标签，并符合下列要求： 
1. 用于身份识别和日常巡查管理时应设置在消防设施附近明显区域； 
1. 根据消防设施所在位置和环境，可采用 RFID 标签、NFC 标签、二维码标签、蓝牙标签、Wi-Fi 标签等； 
1. 标签信息应包括消防设施 ID（具备唯一性）、业主信息、建筑物信息、生产厂家及生命周期相关基础信息。  
消防设施的传感器设备的供电方式应根据现场环境和条件合理选择，宜优先选择消防电源供电,消防设施电源监控装置的采集终端选用应符合GB 28184的规定。  
消防设施的传感器应符合如下环境要求： 
1. 应用的环境温度宜为-20 ℃～50 ℃；  
1. 安装具有爆炸危险环境的传感器应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等现行有关标准的规定。
1. 传感器安全防护等级应符合安装环境的防护要求。
消防设施的传感器的精度等级不应低于 1.0 级。
消防设施物联网系统应采集下列消防设施的电源、手/自动转换状态、运行状态、故障等信息： 
1. 消防设施的主电源和备用电源的工作状态，包括火灾报警控制器的电源； 
1. 消防设施主开关的状态信息；
1. 消防水泵和消防稳压泵（含消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等）； 
1. 机械防烟和机械排烟风机；
1. 其他系统设计要求需要采集的消防设施。 
[bookmark: _Toc102134895]传输层要求
[bookmark: 7.1__传输网络][bookmark: _bookmark24]传输网络
传输网络应符合以下要求：
1. 数据采集设备或消防物联网网关至平台层的数据通信传输可采用有线、无线、有线无线相结合等通信方式；
1. 有线通信传输宜采用光纤、双绞线、同轴电缆、电力线载波等通信方式；
1. 无线通信传输应根据现场环境、传输需求、传输距离、时延性等要求选择传输方式，宜采用 4G/5G、NB-IoT、LoRa、ZigBee、eLTE、Wi-Fi等通信方式。 
[bookmark: _bookmark25][bookmark: 7.2__传输协议与传输安全]传输协议与传输安全
传输协议与传输安全应符合以下要求：
1. 消防物联网网关与平台层之间的传输网络数据通信协议应符合GB/T 26875.3的要求；
1. 消防物联网网关采用有线方式传输时，传输协议可采用TCP或UDP等以太网协议；
1. 数据采集设备采用有线方式传输时传输协议宜采用TCP，UDP 或 Modbus 等协议；采用无线方式传输时传输协议宜采用NB-IoT、LoRa、ZigBee、Wifi等协议；
1. 数据采集设备的信号接口应符合GB/T 30269.701的要求；
1. 系统应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保与消防物联网网关和第三方系统之间数据传输的安全性，并符合 GB/T 22239 的要求。 
[bookmark: _Toc78879299][bookmark: _Toc16307][bookmark: _Toc102122989][bookmark: _Toc25931][bookmark: _Toc102134896][bookmark: _Toc102135282][bookmark: _Toc78985787][bookmark: _Toc79670401]平台层功能要求
[bookmark: _Toc102134897]数据服务
[bookmark: _bookmark27][bookmark: 8.1__一般规定] 一般要求
系统收到状态、故障、预警、报警信息后应能判断信息类别，并对相关信息进行分析、统计、汇总，自动生成消防设施运行状态报告。
系统应通过数据归类、数据关联、数据融合等技术手段进行数据分析。
系统支持数据的及时维护和更新，并建立确保数据有效性的数据维护更新机制。
数据分类、编码与标识应符合GB/T 7027、GB/T 26231的要求。
消防数据元、业务信息编码与标识还应符合XF/T 3014.1、XF/T 3015.1、XF/T 3016.1、XF/T 3017.1-5、XF/T 3018的要求。 
[bookmark: 8.2__数据要求][bookmark: _bookmark28]数据要求
系统整个生命周期管理中应保证数据的完整性、准确性、一致性、时效性、可访问性、可追溯性；按数据安全及安全控制要求，实现授权访问、可定位溯源、数据加密、安全审计及监测等。
共享与交换的元数据应符合GB/T 36478.3的要求。 
在涉及个人及企业的隐私与保密信息时，数据应是经过数据所有方和提供方的授权，应合规、安全使用数据。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: 8.3__数据管理]数据管理
在数据采集、转化、传输和处理等过程中，数据的安全性应符合GB/T 22239中的规定，并符合主管部门与数据所属单位的安全要求。
系统的数据存储和备份应符合 GB/T 37722的有关规定。
系统应具有数据完整性监视功能，并对数据进行有效性校验，对数据的保存和恢复制定相应计划，并进行检查及备份维护。
对感知层上传数据应采用数据预处理、数据清洗、数据分析挖掘等大数据技术进行数据处理。数据清洗应包括数据的格式检查、完整性检查和合理性检查等内容。
消防物联数据中心的数据交互功能应保证系统及时获取所需要的实时数据和关联数据信息。数据交互前应验证数据内容的正确性、完整性，并形成日志或报表以备信息查询、跟踪。应具有重发机制，交互失败时应自动重新上传。
[bookmark: _Toc102134898]安全服务
资产发现
应支持周期性地探测消防物联网内资产，或通过流量被动监听识别的形式自动识别在网的物联网资产，识别接入在网设备的信息属性与状态，帮助用户梳理消防物联网资产信息。
准入认证
消防物联网设备接入网络中后，应将设备信息与资产指纹库进行比对，可信终端放行，非授权终端应实时阻断及告警。
协议控制
应支持物联网通用标准协议库（MQTT、CoAP、HTTP等）、安防行业标准协议库、其他行业标准协议库（GB/T 28181、GB 35114等），逐包检测传输流量的协议特征，符合消防物联网设备类型的访问行为放行，异常行为应阻断及告警。
安全审计
应支持记录消防物联网设备的行为操作日志，审计设备的操作行为，识别安全风险隐患。
对外接口功能要求
对外接口应符合以下要求：
1. 消防物联网设备接入接口支持通过多种类型通道接入系统，接口应用协议应按YD/T 2399的有关规定执行；
1. 系统接口支持IP通道连接，接口应用协议应按YD/T 2399的有关规定执行；
1. 传输协议应按GB/T 26875和各地方相关的消防设施物联网系统技术规范执行；
1. 管理支撑接口支持IP通道连接，接口协议宜参照社会单位消防物联网系统所对接管理支撑系统的协议；
1. 业务能力接口支持IP通道连接，接口协议宜参照社会单位消防物联网系统所调用能力系统的协议。
[bookmark: _Toc102135283][bookmark: _Toc102122990][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc102134899][bookmark: _Toc10381]应用层功能要求
[bookmark: _Toc102134900][bookmark: _Toc79670402]状态监测
[bookmark: _Toc78879300]自动消防设施监测
宜通过消防物联网网关采集的社会单位火灾报警控制器的报警、运行状态、故障等信息，并通过4G、有线等网络传输至系统，实现实时预警和监测。
宜包含以下功能：
1. 设备位置分布情况，包括正常、故障、报警、离线及屏蔽等状态的设备位置分布情况；
1. 设备数量情况，包括不同状态的设备数量统计；
1. 消防系统设备数量统计情况，包括火灾自动报警系统、防排烟系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、消防给水系统、应急照明和疏散指示、防火门和防火卷帘等各系统不同状态的设备数量统计。
电气火灾监测
宜对社会单位电气系统的剩余电流、温度、电弧、电压、电流等进行实时监测并进行数据分析，对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、短路、漏电、打火、缺相、设备不在线等情况应进行预警。可采用热解粒子式电气火灾监控探测器监控被保护区域中的热解粒子变化,实现电气火灾的极早期监控。
水位液压监测
宜加装消防用水监控系统，实时监控楼宇内液压、水位，并将液压、水位信息上传到系统。液压采集地点宜在消防水系统管路末端或静水压力最不利点。实时监测液压、液位的异常波动，超过设定的报警阈值时，系统应同步发出告警。
[bookmark: _Toc78879303]电动充电桩监测
宜准确、实时地监测充电桩（包括电动自行车充电桩和电动汽车充电桩）的状态，对充电桩上报的报警信息进行分析，收集充电桩在使用中发现的隐患信息，并及时通知相关人员。
独立式探测报警监测
宜准确感知温度、烟雾、可燃气体浓度等信息，超出报警阈值时在现场发出报警信号,并通过多种网络模式传送给系统，及时通知相关人员进行处理。
蓄电池监测
宜实时采集蓄电池的内阻、端电压和温度等状态参数，监测和记录蓄电池放电和充电过程曲线，实时采集蓄电池容量特性曲线。
位置物联
宜通过位置感知现实世界中具体的消防相关的人、传感器、设备、设施，对消防物联网位置进行定位跟踪，同时应支持手机导航、人员定位（胸卡、手环）、资产定位等相关功能。
[bookmark: _Toc102134901][bookmark: _Toc79670403][bookmark: _Toc78879305]视频监控
预警视频联动
系统的监测设备（烟感、温感，手报等）可与接入的视频监控相关联。当监测设备报警时，应在系统弹窗查看相关联的视频，判断火警真伪。
消防视频分析
针对不同重点防火场所，不同应用场景，应利用安防监控设备或图像型火灾探测器，应用AI算法7*24小时不间断有效识别早期火焰和烟雾目标、消防通道占用、电动自行车违规停放等各种火灾隐患，支持消防设备缺失告警、消防通道占用告警、抽烟行为分析，支持火点报警通知和火点定位，以及火点周围防火资源分析（消防设施设备位置及当前状态）等。
消防视频监控
应在消防控制室、疏散走道、疏散出口、危险品仓库、通讯设备机房、消防泵房、人员集中部位等消防安全重点部位建议安装实时视频监控设备，联动火灾报警控制器，实时掌握重点区域的现场情况，发现火灾隐患应及时通知相关人员。
[bookmark: _Toc78879306][bookmark: _Toc102134902][bookmark: _Toc79670404]防火巡查
系统应具备角色配置、人员配置、工作配置、巡查巡检、隐患上报、工作绩效评估和统计分析等功能。宜通过手持终端等方式对防火巡检工作进行提示、记录和管理。
[bookmark: _Toc79670405][bookmark: _Toc78879307][bookmark: _Toc102134903]培训演练
系统应具备培训、考试、演练功能，应满足灾情救援、故障维修等不同角色的使用需求，宜针对培训资料、试题、试卷等进行分类管理。
[bookmark: _Toc102134904][bookmark: _Toc79670406][bookmark: _Toc78879308]值班值守
应在消控室部署智能摄像机，对消防控制室进行远程视频查岗、人员在岗、离岗实时检测。
[bookmark: _Toc79670407][bookmark: _Toc102134905][bookmark: _Toc78879309]隐患处理
处理要求
系统应设置完整的社会单位隐患处理流程，应包括隐患审核、处理工单和处理审核，对火灾隐患进行闭环管理。系统宜设置多级隐患处理角色，分别是一级接处警人员、二级管理人员、三级消防安全责任人。警情应优先推送提醒一级接处警人员，若一级没有及时响应并处理，应自动推送至二级，依次类推。若低级在设定时间内处理完毕，则不再向上级推送。
告警隐患
当前端检测设备收集的模拟量超过阈值，或者摄像机捕捉到通道堵塞等时，应向系统上报报警内容，当前端检测设备配置关联摄像机时，可通过查看实时视频画面确认报警。确认是火灾后，应按照灭火救援预案及时处理。
故障隐患
当前端检测设备收集的设备故障，应向系统上报隐患内容。
[bookmark: _Toc102134906][bookmark: _Toc79670408]维保管理
应包含维保单位管理、日常维保记录和维保合同管理三个模块，对消防设备的维护工作进行管理。
[bookmark: _Toc79670409][bookmark: _Toc102134907]历史数据
历史数据应包含报警日志、设备运行数据、隐患日志以及报表统计。
[bookmark: _Toc102134908][bookmark: _Toc79670410]统计分析
数据分析研判应包含以下内容：
1. 统计分析总览：报警次数统计分析、设备完好率统计分析、巡查完成率统计分析、培训完成率统计分析；
1. 报警统计分析：近一年报警状态统计分析、历史报警状态统计分析、历史火警统计分析、历史告警统计分析、历史误报统计分析；
1. 设备状态统计分析：近一年设备故障统计分析、巡查故障统计分析、设备统计分析、到期设备统计分析、设备故障厂家统计分析；
1. 日常管理统计分析：近一个月巡查统计分析、培训统计分析、查岗统计分析；
1. 自动生成报表：周报、月报、年报，支持下载。
[bookmark: _Toc102134909][bookmark: _Toc79670411]基础配置
系统的基础配置应包含以下内容：
1. 单位管理：系统宜将单位分为一般单位、运营单位、管理公司，运营单位对所属管理公司和一般单位进行统一管理。管理公司可以查看所属一般单位相关信息，统一对单位的组织架构、人员、微型消防站、建筑物及楼层等与消防相关的资源进行管理；
1. 设备管理：设备分为消防物联网网关和数据采集设备两大类，该功能应实现对物联感知终端的设备管理，同时还应具有设备采点的功能；
1. 视频配置：应对视频系统、视频监控设备类型（IPC、EVS等）以及视频系统用户及所属单位等进行配置管理；
1. 巡查配置：应对日常巡查业务管理和配置；通过管理人员进行巡查新增，巡查项新增管理、巡查点新增管理、以及巡查任务配置等。
1. [bookmark: _Toc79670412][bookmark: _Toc78985788]协议。
[bookmark: _Toc8239]安全、运营和维护要求
基本要求
从事系统建设工程设计、安装、调试、运营和维护的团队中应由持有注册消防工程师、物联网（智慧消防）应用工程师、消防设施操作员、注册信息安全专业人员等证书或相应资质的专业人员组成。
系统宜采取定向或随机走访方式定期征集客户对运营和维护服务的评价意见，不断改进提升服务质量。
[bookmark: _Toc102134912][bookmark: _Toc78879313][bookmark: _Toc79670413]安全要求
系统安全性要求应符合GB/T 22239规定的二级要求。系统密码应用应符合GM/T 0054的要求。系统应建立安全响应和反馈机制。
[bookmark: _Toc102134918]运营要求
系统的运维单位应至少配备注册消防工程师2名（其中至少有一名工程师应为一级）、消防设施操作员中级2名以及注册信息安全专业人员1名或相应资质的专业人员。 
提供运营和维护的服务机构应建立相关的火灾告警、设备巡查维护、应急处置、故障响应等服务程序，明确服务内容、服务质量要求。
提供系统运营人员应7*24小时轮班值守，服务内容包括但不限于：
1. 定期检查社会单位的消防巡查记录，根据不同场所按照相关规定进行核查，对未做到的告知其单位消防安全负责人；
1. 通过用户信息传输装置的值班查岗功能抽查社会单位消防控制室值班情况；
1. 定期检查社会单位培训、考试、演练计划执行情况，对未按要求的通报相关单位负责人；
1. 对发现的各类报警信息和设备隐患及时通知社会单位进行现场排查确认。
1. 消防设施的故障、告警服务流程设计应能确保故障、告警信息迅速准确通知相关人员采取应对措施，实施火警处置或启动应急维修程序。流程中系统展示的警情，电话通知现场单位，未接通和未处理的时间限制默认在5分钟内，根据不同场景可设置不同的阈值。
[image: 流程图2(1)]
故障、告警处理流程图
[bookmark: _Toc102134920]运维要求
系统运行维护基本要求应符合GB/T 28827.1的要求。系统运行维护的交付应符合GB/T 28827.2的要求。系统运行维护的应急响应应符合GB/T 28827.3 的要求。
[bookmark: _Toc102135287][bookmark: _Toc102122994][bookmark: _Toc102134921][bookmark: _Toc17900][bookmark: _Toc18841][bookmark: BookMark8]系统工程的施工和验收要求
[bookmark: _Toc102134922]一般要求
应按设计要求制定施工方案或施工组织设计；施工现场应具有相应的施工技术标准、施工质量管理体系和工程质量检验制度。
施工不应降低原有消防设施系统的功能。
因施工需要临时停用消防设施时，应采取措施确保消防安全，并制定应急预案。
施工单位应做好设计变更、安装调试等相关记录。
系统竣工后应进行工程验收和系统验收，验收不合格不应投入使用。
[bookmark: _Toc102134923]施工
施工应符合下列要求:
1. 施工图应经相关机构审查、审核合格或备案；
1. 设计图纸及说明书、设备表、材料表、系统应用系统对外输出接口技术参数、通信协议、调试方案等技术文件应齐全；
1. 设计单位应向建设、施工等单位进行技术交底；
1. 系统主要设备、组件﹑管材管件及其他设备和材料，应符合相关产品标准；
1. 施工现场的水、电、气应满足施工要求。
施工前应对设备材料及配件进行进场检查,检查不合格不应使用。设备、材料及配件进入施工现场应具备产品的清单、使用说明书、产品合格证书等文件,且规格型号应符合设计要求。
施工过程质量控制,应符合下列规定:
1. 校对和审核设计图纸,并进行与施工现场一致性的复核；
1. 按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后,应进行检查,检查合格后再进行下道工序；
1. 相关各专业工种之间应进行交接检验,并形成验收文件；
1. 安装工程完工后应对消防物联网的安装质量进行检查,并按规定进行调试，且提供调试及验收报告；
1. 调试完工后,施工单位应提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录及验收文档。
安装应符合下列规定:
1. 室内布线安装应符合GB 50303、GB 50311的要求；
1. 防雷接地安装应符合GB 50343的要求；
1. 设备应根据实际工作环境合理布置、安装牢固、便于操作,并应留有检查、维护的空间；
1. 设备和线缆应设永久性标识,且标识应正确、清楚；
1. 设备应连接可靠﹑捆扎固定、排列整齐；
1. 网络通信条件可靠，系统信息传输应安全；
1. 消防设施的传感器应按设计要求安装，且牢固连接；
1. 视频采集终端应安装或选择在视角宽阔、无阻挡的位置,并具备网络通信条件。
系统使用的操作系统、数据库系统、应用系统应采用符合系统设计要求的软件产品。
系统软件可部署在本地服务器或具有IDC服务资质的云系统上，关键报警、设备状态、系统维保数据应保存至少1年以上。
系统调试应符合下列规定：
1. 系统各设备和软件应按设计要求安装完毕；
1. 应制定调试和试运行方案；
1. 感知设备和网络通信设备应模拟或采集完成一次应用的过程；
1. 应通过PC端和手机端分别访问系统，并根据使用说明书校验各个功能模块的正常工作及数据实时性、准确性。
[bookmark: _Toc102134924]验收
系统竣工后必须进行工程验收，验收不合格不得投入使用。
系统应由建设单位组织设计、施工、系统服务商、监理（如有）等单位进行验收。
系统验收时，施工单位应提供下列资料：
1. 竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料；	
1. 系统的调试及验收报告；
1. 系统操作使用手册；
1. 系统使用人员的培训报告。
1. 施工现场和过程质量管理检查记录；
1. 完整的运行记录，且试运行时间不应少于1个月；
系统应符合下列规定
1. 物联网终端应符合6.3条的规定。
1. 传输层与平台的通信功能验收应至少试验 3 次，每次试验均应正常。
1. 平台层功能和应用层功能应符合第7章、第8章要求。
1. 网络安全应符合9.2条的规定。
验收不合格的消防设施物联网应限期整改，整改完毕应进行试运行和复验，试运行时间不应少于1个月。
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